RIF. QUADRO [Qo]l [ [ [ RIF. QUADRO [Qo]l RIF. QUADRO [Qo]l RIF. QUADRO
TOPOGRAFICO
CARATTERISTICHE QUADRO LEGENDA APPARECCHIATURA
COMMITTENTE: SIMBOLI a
IMPIANTO A MONTE 3
COMUNE DI PUTIFIGARI 2
1 nr L 4 N
TENSIONE [V] 400 | FREQ. [HZ] 50 J J (= 1 Ca] E O = EIO
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]
lcc PRES. SUL QUADRO [kA]
SISTEMA DI NEUTRO 1T
DIMENSIONAMENTO SBARRE 3
In [A] lcc [KA] R A
COMMESSA: CARPENTERIA METALLICA A - _ -
. Fo- t 8 -3z [0 <] [T5] L =
CLASSE DI ISOLAMENTO [P ® # e i = A {
¥ NUMERAZIONE MORSETTI L0.1.1
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE [RSTNPE] 1 [ RSTN 2 [RSTNPE] __
NORMATIVA DI RIFERIMENTO DESCRIZIONE CIRCUTO Generale Generdle finea generale N
INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] —CEl EN 60947-2 _q,__ﬂmxmﬂﬂ%mo_.___o - _
INTERRUTTORI MODULAR| [X] —CEI EN 60947—2 | | | R —— I
] —CEl EN 60898 ® @ @ @ J-hu J-.ﬂu -._HU J.W_HU o) _ew,m{mgzo_a%m = -
CARPENTERIA [X] —CEl EN 604391 o [ od [4] 530
[1--CEl 23-48 li [A]
OC>U_”NO. CEl 23-49 lg [A] tg [s]
. - DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE RHI9M A
> O_ CEl 23-51 Idn [A] tdn [ms] 1 Istantaneo - \
CONTATIORE | TIPO CLASSE
vanquaaro TeLERUTIORE | B0BIA [V . P0L | [ - - - - 1 1 1 - 1
N K\ 4 TERMICO TIPO Irth [A]
© vr FUSIBILE N. POLI In [A]
e = ‘ _w A ALTRE APP. | TIPO MODELLO
A 1 CONDUTTURA | TIPO_ISOLAMENTO | POSA EPR 61 EPR 61
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] [ 1x16 [ 1x16 [ 1x16 [ [ 1x16 [ 1x16 [ 1x16 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
b [A] iz [A] 459 778 459 77,8
Un [V] Pn_[kW] 400 400
FONDQ LINEA | lcc min [KA] Icc max [kA] 7,6 9,7 2,4 5,6
LUNGHEZZA [m] | oV TOTALE [%] 1 0 20 0.6
NOTE FG70R FG7OR
CLIENTE . et . PROGETTO -[FILE guadri__ [ QO ].DWG CLIENTE . I . PROGETTO -[ALE guadri__[QO].DWG CLIENTE . i . PROGETTO -[FILE guadri__[ QO [.DWG CLIENTE _ PROGETTO — | FILE Q0.DWG
Comune di Putifigari ARCHMVIO —[ DATA__ 23/5/2012] REVISIONE __ R0.0 Comune di Putifigari ARCHIVIO —|DATA__ 23/5/2012] REVISIONE___ R0.0 Comune di Putifigari ARCHNIO —[DATA__ 23/5/2012] REVISIONE __ R0.0 ARCHVIO — [ DATA_00/00/0000 | REVISIONE __R0.0
DISEGNATORE —| PAGINA 1| SEGUE 2 DISEGNATORE —| PAGINA 2| SEGUE 3 DISEGNATORE —| PAGINA 3| SEGUE 4 - DISEGNATORE — | PAGINA 4 | SEGUE 5
IMPIANTO - Nuovo Auditorium Comunale . TAVOLA IMPIANTO - Nuovo Auditorium Comunale ) TAVOLA IMPIANTO - Nuovo Auditorium Comunale ) TAVOLA IMPIANTO TAVOLA
Progettista: Ing. Massimiliano Carboni Progettista: Ing. Massimiliano Carboni Progettista: Ing. Massimiliano Carboni -
RIF. QUADRO S| [ [ _
RIF. QUADRO [Q1T] RIF. QUADRO [Q1T] RIF. QUADRO [Q1]]
> [ _ | _ | | | | = D >
CARATTERISTICHE QUADRO B B
OOZZ_._.._.WZ._.WH M S1 Q1.1.1 Q1.1.2 Q1.1.3 Q1.1.4 Q1.1.5 Q1.1.6 Q1.1.7 Q1.1.8 Q1.1.9 Q1.1.10 Q1.1.11 Q1.1.12 Q1.1.13 Q1.1.14 S1.1.15 Q1.21 Q1.2.2 Q1.2.3 Q1.2.4 Q1.2.5 Q1.2.6 S1.1.16] Q1.2.7 Q1.2.8 Q1.2.9
COMUNE DI PUTIFIGARI ooy :
Q0 i [ [
_” ”_ V” N I Id Id [ [ I d I Id I [ Id I Id
TENSIONE [V] 400 | FREQ. [HZ] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]
lcc PRES. SUL QUADRO _.x>._ ||_H__H_ Aln_H__H_ Aln_H__H_ ||_H__H_ Aln_H__H_ ||_H__H_ ||_H__H_ Aln_H__H_
SISTEMA DI NEUTRO 1T
DIMENSIONAMENTO SBARRE Ct1.2.1 Ct1.2.2 Ct1.2.3 Ct1.2.4 Ct1.25 Ct1.2.7 Ct1.2.8 Ct1.2.9
In _.>._ Icc _._A>._ m m /o N o N 73 73 o N 7 73 7L 73 N N N N N o N N N N
COMMESSA: CARPENTERIA METALLICA 2 ’
CLASSE DI ISOLAMENTO _ IP IFI T - - - Ml_um - MM - )] PE - )] PE - b ee - - ) pe - |¥ PE IFI IH PE - Hlvm - Mlvm - MM - - - - - - - - PE IFI PE - PE - PE - 3 - )] PE - - - PE e PE
- A Y Y Y Y Y Y Y B Y Y Y Y - Y
NUMERAZIONE MORSETT L1.1.1 L1.1.2 L1.1.3 L1.1.4 L1.15 L1.1.6 L.1.7 NUMERAZIONE MORSETT! L1.1.8 L1.1.9 L1.1.10 L1111 L1.2.1 NUMERAZIONE MORSETT L1.2.2 L1.2.3 L1.2.4 L1.25 L1.2.6 L1.2.7 L1.28 L1.2.9
NORMATIVA DI RIFERIMENTO NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE [RSTNPE] 1 [ FFFN 2 [RSTNPE] 3 [RSTNPE] 4 | RNPE 5 [ SNPE 6 [ TNPE 7 [ RNPE 8 [ SNPE NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 9 [ TNPE 10 [ RNPE 11 [ SNPE 12 [ TNPE 13 [ RNPE 14 [ SNPE 15 [ ™NPE 16 [ FFFN 17 [ RNPE NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 18 [ SNPE 19 [ RNPE 20 [ SNPE 21 [ TNPE 22 [ TNPE 23 [ FFFN 24 [ RNPE 25 [ SNPE 26 [ TNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO 1 1 pompa di calore prese palco 400V prese sala dx prese sala sx prese ingresso prese spogliatoio dx | prese spogliatoio sx DESCRIZIONE CIRCUITO prese 230V palco fancoils dx fancoils sx servizi scorta scorta scorta generale luci luci palco DESCRIZIONE CIRCUITO luci prepalco luci sala R luci sala S luci sala T luci ingresso generale luci rampa atrio scala
prese bagno dx prese bagno sx interno acc 8a acc 8b acc 8¢ acc 8d acc 8e acc INGR esterno
INTERRUTTOR! SCATOLATI _[X] —CEI EN 609472 TIPO_APPARECCHIO I=NA TIPO_APPARECCHIO D TIPO_APPARECCHIO D
INTERRUTTORI MODULARI  [X] —CEI EN 60947-2 INTERRUTTORE | lcu [KA] 5 5 5 5 45 5 5 INTERRUTTORE | lcu [KA] 75 45 5 5 5 5 5 5 INTERRUTTORE | Ilou [KA] 75 75 75 75 45 5 5 5
[J—CcEl EN 60898 N. PoU [ In [A] # [ 63 PN [ 25 PN [ 16 1P+N | 16 1P+N | 16 1P+N | 16 1P+N | 16 1P+N | 16 N. POLI [ In [A] 1P+N | 16 1P+N | 16 1PN | 16 1P+N | 16 1PN | 16 1P+N | 16 1P+N [ 10 # | 25 1P+N | 10 N. POLI [In [A] 1PN [ 10 1PN [ 10 1PN | 10 1P+N [ 10 1P+N [ 10 # | 25 1P+N | 10 1PN | 10 1PN [ 10
CURVA/SGANCIATORE C C c ¢ c c 3 CURVA/SGANCIATORE C c C c C C c ¢ CURVA/SGANCIATORE C c C C c ¢ C c
CARPENTERIA [X] —CEl EN 60439-1 Ir [A] tr [s) % 16 16 16 16 16 16 r A tr [s] 16 16 16 16 16 16 10 10 Ir [A tr [s] 10 10 10 10 10 10 10 10
[]-~CEl 23-48 Isd [A] tsd [s] 250 160 160 160 160 160 160 Isd [A] tsd [s] 160 160 160 160 160 160 100 100 Isd [A] tsd [s] 100 100 100 100 100 100 100 100
OC>U_“NO. CEl 23-49 i [A A i [A
) lg [A] tg [s] lg [A] tg [s] g [A] tg [s]
. CEl 23-51 DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vig AC Vigi AC Vig AC DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC FFFN A DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE FFFN A
O C Q 0_ —\O m _ m+—. —\_ O O O @ 3 @ —\Q _ @ Idn [A] tdn [ms] 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |lIstantaneo Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |lstantaneo Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE CONTATIORE | TIPO CLASSE LC1D09 | AC CONTATTORE | TIPO CLASSE [C1D09 | AC1 | LciDO9 | ACi | LciDOS | ACT | LCIDO9 | ACT [C1D09 | AC1 | LciD09 | ACl | LC1D09 | AC
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POLI [In [A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POLI [ In [A] | | | | | | | | | | | | | | | | 230 [ 3P [ 25 TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. PoLl [ In [A] 230 [ 3P [ 25 | 230 ] 3P [ 25 [ 230 ] 3P [ 25 | 230 [ 3P [ 25 | | | | 230 [ 3 [ 25 [230] 3 [ 25 [ 230 [ 3 | 25
TERMICO TIPO Ith [A] TERMICO TIPO Irth [A] TERMICO TIPO Ith [A]
FUSIBILE N. PoLl In [A] FUSIBILE N._POLI In [A] FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO ALTRE APP. | TIPO MODELLO ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO_ISOLAMENTO | POSA EPR 61 VG 5 PVC 5 PVC 5 PVC 5 PVC 5 P\VC 5 PVC 5 CONDUTTURA | TIPO_ISOLAMENTO | POSA PVC 5 PVC 5 PVC 5 P\VC 5 P\VC 5 CONDUTTURA | TIPO_ISOLAMENTO | POSA PVC 5 PVC 5 PVC 5 P\VC 5 P\VC 5 P\VC 5 PVC 5 P\VC 5
SEZIONE_FASE-N—PE/PEN [mmgq] | 1x16 | 1x16 | 1x16 [ [ 1x6 | 1x6 | 1x6 | Ix& | x4 | Ixd | 1x25 [ 1x2,5 [ 1x2,5 | 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 | 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 | 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq)] | 1x2,5 | 1x2,5 [ 1x2,5 | 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 | 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 | 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 [ [ [ [ [ [ [ [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 SEZIONE_FASE-N—PE/PEN [mmq] | 1x1,5 | 1x1,5 [ 1x1,5 | 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 | 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 | 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 11,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5
Ib [A] iz [A] 45,9 77,8 144 36 14,4 28 145 24 145 24 145 24 14,5 24 14,5 2% b [A] iz [A] 145 24 145 24 145 2% 145 24 48 17,5 Ib [A] iz [A] 438 17,5 438 17,5 438 17,5 48 17,5 438 17,5 48 17,5 438 17,5 48 17,5
Un [V] Pn [kW] 400 400 9 400 g 230 3 230 3 230 3 230 3 230 3 Un [V] Pn [kW] 230 3 230 3 230 3 230 3 230 1 Un [V] Pn [kW] 230 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230 1
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO FONDO LINEA [ Icc min [KA] lcc_ max [KA] 24 56 0.7 2 05 5 04 05 04 0,5 0,4 05 0.4 05 04 05 FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [KA] 0.4 0,5 0,4 0,5 04 05 0,4 05 02 0,3 FONDO LINEA [ lcc min [KA] lcc max [KA] 0,2 0.3 0,2 0,3 0.2 0,3 0,2 0,3 02 0,3 0,2 0,3 02 0,3 0,2 0,3
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 20 0,6 25 11 25 1,4 25 31 25 3,1 25 3,1 25 3,1 25 3.1 LUNGHEZZA [m] | dvV TOTALE [%] 25 3,1 25 3,1 25 3,1 25 3,1 30 2,2 LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 30 2,2 30 2,2 30 2,2 30 2,2 30 2,2 30 2,2 30 2,2 30 2,2
NOTE FG70R NO7V—K NO7V—K NO7V—K NO7V—K NO7V—K NO7V—K NO7V—K NOTE NO7V—K NO7V—K NO7V—K NO7V—K NO7V—K NOTE NO7V—K NO7V—K NO7V—K NO7V—K NO7V—K NO7V—K NO7V—K NO7V—K
CLIENTE Comune di _UCZZOQI PROGETTO —| FILE g CO\_O\__\.~||_HO 1 ].DWG - ; -
D N ARCHIVIO —|[ DATA  23/5/2012| REVISIONE R0O.0 CLIENTE . et . PROGETTO —|FLE guadri__ [ Q1 |.DWG CLIENTE . g . PROGETTO -[FILE quadri__ | Q1 [.DWG CLIENTE . e . PROGETTO —[FILE guadri__ | Q1 |.DWG
LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DISEGNATORE Z[ PAGINA 5 | SEGUE 6 Comune di Putifigari ARCHIVIO “|DATA__ 23/5/2012] REVISONE __ R0.0 Comune di Putifigari ARCHNVIO —[ DATA__ 23/5/2012] REVISIONE __ R0.0 Comune di Putifigari ARCHIVIO —| DATA __ 23/5/2012] REVISONE __ R0.0
DELL'AUDITORIUM 2° LOTTO ESECUTIVO IMPANTO  Nuovo Audiforium Comunale TAVOLA _ DISEGNATORE —[ PAGINA 6 | SEGUE 7 __ DISEGNATORE —[ PAGINA 7| SEGUE B __ DISEGNATORE [ PAGINA 8 | SEGUE 9
Progettista: Ing. Massimiliano Carboni IMPIANTO - Nuovo Auditorium Comunale ) TAVOLA IMPIANTO - Nuovo Auditorium Comunale ) TAVOLA IMPIANTO - Nuovo Auditorium Comunale . TAVOLA
Progettista: Ing. Massimiliano Carboni Progettista: Ing. Massimiliano Carboni Progettista: Ing. Massimiliano Carboni
RIF. QUADRO [Q1]] RIF. QUADRO [ [ RIF._QUADRO RIF. QUADRO
(A
TOPOGRAFICO SCHEMI SCHEMI
TAV. ELABORATI: SCALE GRAFICHE: APPARECCHIATURA o © FUNZIONALI FUNZIONALI
SCHEMI QUADRI ELETTRICI
$1.1.17 1.2.10 1.2.11 1.2.12
GR. UNIFILARE AVANQUADRO ¢ ¢ ¢ = = = = = INTERNO QUADRO ELETTRICO GENERALE
UNIFILARE QUADRO GENERALE 2 S L T L L L < FUNZIONALE COMANDO CONTATTORI
_Umom . SCHEMA ELET. CONTATTORI COMANDO LUCE A PULSANTE W o (a' [ | [a' (a' (a' O F
SCHEMA ELET. COMANDO CREPUSCOLARE o[ \&l 3 N | = 3 N | 5 = At , , : , , FUNZIONALE INSERZIONE DISPOSITIVO CREPUSCOLARE TEMPORIZZATO
08¢ ol 3 Fe| 2 2 = ©
f S I H 3 S 1 | 3 VERSO 0.121 VERSO 0.122 VERSO .123 VERSO 0.124 VERSO 0.125
ol & = ] = = I | = A A A A A
o| Y& [y
AL AL AR AR A
ww N | = I\d I\& N I\d I\d .
ol lo H o = — — 12 — — 122 — — — 123 — — — 124 — — — 125 Aux 4
. . . T . @ _l_ _ Al Al Al A1 Al Crepuscolare
Sindaco: » o » g _ AUn [ | . "o J DISPOSITIVO CREPUSCOLARE MODULARE]
: lett Mo|A
Q\. Qsm‘d Om\\o Omnm - B - B - - - B B - - B - - __ L] __ __ o MW MW MW ,MW MW Mmgmﬁowmmo tre — 3 Seletore Alimentazione| Contatto NA ﬁoﬁowmmrﬂwmmio
L ulvm Mlvm ) ee . 0 posizioni S1 220v
= { { { A g T Il g VERSD LAVPADA VERSO LAWPADA VERSD LAWPADA VERSO LAHPADA VERSD LAHPADA ] \@
NUMERAZIONE MORSETT L1.2.10 L1.2.11 11.212 I E L d T J
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 27 [ FFFN 28 | RNPE 29 [ SNPE 30 [ TNPE 1IN | Il o AMn [2]2] [@]2] [2]@]
DESCRIZIONE CIRCUITO luci emergenza emergenza emergenza emergenza m O __ o _ | 7
luci sicurezza lineal linea 2 linea 3 @ —
_ I | Il g _ o N
- . D e TIPO_APPARECCHIO D H o I | =t A - o Interrutorg Interrutore
Ufficio Tecnico Comune di Putifigari INTERRUTIORE [ leu [KA] 5 5 5 H | ] @ | 25 [T WORSEITERA 7%4 L@wmﬁm@m%oi Crepuscolare
N. POLI [In [A] 4 25 1P+N | 10 1P+N [ 10 1P+N [ 10 1 E ‘@ |5 28 P
R.U.P. Arch. P.T. Jose Angel Delogu CURVA/SGANCIATORE c c c H o I | T Yoa A A N
Ir [A] tr [s) 10 10 10 1 . 1 . 1 . selettore MolA
Isd [A] tsd [s] 100 100 100 modulare a tre T< -\ Seletore VERSO Q127 VERSO Q128 VERSO Q129 >
= 1 . 1 . posizioni S1
[ ﬁ . _ m_ (| _ _ Y iF A2 iF A2
Ig [A tg [s | | | — — —
P DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE FFFN A 0 L N L] mm mm mm
rogettista: ldn [A] tdn [ms] 0,03 |lIstantaneo [y IN25A V7,
Arch. P.T. Jose Angel Delogu CONTTTORE—TTPO CUASSE | | COMANDI REMOTI SARANNO IN NUMERO B25A) 30y @ Ve
TELERUTTORE | BOBINA (V]| N. POLI | In [A] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 1 COME PREVISTO DA PROGETTO
TERMICO TIPO Ith [A] B o | _ (VEDI PIANTA SCHEMA IMPIANTI TAV. 08A) VERSO LAMPADA VERSO LAMPADA VERSO LAMPADA Fotoresistenza
FUSIBILE N. POU n [A] N 1N | 1 N I N esterna
ALTRE APP._| TIPO MODELLO k2 % N % N ¥ N
Collaboratore: CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA PVC 5 PVC 5 PVC 5
Ing. Massimiliano Carboni SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] [ [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ _’ _’ _’
b [A] iz [A] 438 175 438 175 48 17,5 L J EEEER v I ESS Y v T IS S W
Un [V] Pn [kW] 230 1 230 1 230 1 O O 2 98888 2 98888 2398888
- - FONDO LINEA | oo min 4] | loc max [KA] 02 03 0.2 0.3 0.2 0.3 g8 888¢¢ g $8¢8¢¢ g ¢3¢ g¢8
Direttore Lavori LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 30 2,2 30 2,2 30 2.2 -0 -
Ing. Massimiliano Carboni Y LV J NOTE NO7V-K NO7V-K NOZV-K COMANDO REMOTO COMANDO REMOTO COMANDO MASTER
CLIENTE : e . PROGETTO —[FILE guadri_ [ Q1 [.DWG CLIENTE PROGETTO FILE CLIENTE PROGETTO FILE CLIENTE PROGETTO FILE
Comune di Putifigari
9 ARCHIVIO —| DATA 23/5/2012[ REVISIONE RO.0 ARCHIVIO DATA REVISIONE ARCHIVIO DATA REVISIONE ARCHIVIO DATA REVISIONE
DISEGNATORE —| PAGINA 9 | SEGUE 10 DISEGNATORE PAGINA 10 | SEGUE 11 DISEGNATORE PAGINA 11| SEGUE 12 DISEGNATORE PAGINA 12 | SEGUE -
- APPALTO - PUTIFIGARI LUGLIO 2012 IMPANTO  Nuovo Auditorium Comunale TAVOLA IMPIANTO TAVOLA IMPIANTO TAVOLA IMPIANTO TAVOLA
Progettista: Ing. Massimiliano Carboni




